PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszezu Gdanskim
Pruszcz Gdanski, dnia 16.01.2020r.
za potwierdzeniem odbioru

HK.4210.87.2020.RC.1

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2019

Na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe] Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 12 ust. 4 iust. 12 Ustawy z dnia
7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow (tj.
Dz. U. z 2019r. poz.1437 z pdézn. zm.), § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wynikow badan laboratoryjnych probek wody pobranych
w ramach biezacego nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody z wodociagu zbiorowego
zaopatrzenia ludzi w wod¢ w m. Ostrowite, gm. Suchy Dab, zaopatrujacego w wodg¢
miejscowosci: Suchy Dab, Ostrowite, Grabiny Zameczek, Wréblewo, Steblewo, Osice,
.z

e prébka nr 296 z dnia 26.03.2019r. - sprawozdanie z badan nr 296/521/19 z dnia 01.04.2019r.

(data wplywu: 02.04.2019r.) - 83-022 Wréblewo 5, gm. Suchy Dab, Budynek mieszkalny -
kurek czerpalny wody w kuchni

e probka nr 325 7z dnia 01.04.2019r. - sprawozdanie z badan nr 325/521/19 z dnia 04.04.2019r.
(data wplywu: 05.04.2019r.) - 83-022 Ostrowite, gm. Suchy Dab, SUW - kurek czerpalny
wody podajacej wodg do sieci

e prébka nr 326 z dnia 01.04.2019r. - sprawozdanie z badan nr 326/521/19 z dnia 04.04.2019r.
(data wplywu: 05.04.2019r.) - 83-022 Suchy Dab, ul. Sportowa 11, Szkota Podstawowa -
kurek czerpalny wody w kuchni

e probka nr 327 z dnia 01.04.2019r. - sprawozdanie z badan nr 327/521/19 z dnia 04.04.2019r.
(data wptywu: 05.04.2019r.) - 83-022 Steblewo, gm. Suchy Dab, Sklep spozywczy - kurek
czerpalny wody na zapleczu

e probka or 328 z dnia 01.04.2019r. - sprawozdanie z badan nr 328/521/19 z dnia 04.04.2019r.
(data wplywu: 05.04.2019r.) - 83-022 Wréblewo , gm. Suchy Dab, Budynek mieszkalny -
kurek czerpalny wody w kuchni

e prébka nr 1164 z dnia 17.09.2019r. - sprawozdanie z badan nr 1164/521/19 z dnia 23.09.2019r.

(data wplywu: 30.09.2019r.) - 83-022 Suchy Dab, ul. Sportowa 11, Szkola Podstawowa -
kurek czerpalny wody w kuchni

oraz po przeanalizowaniu wynikow badan prébek wody wykonanych w ramach kontroli
wewnetrzne] na zlecenie firmy Ecol-Unicon Sp. z 0.0., ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk przez
Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z 0. 0., ul. Chwaszczyniska 180, 81 - 571 Gdynia:

e probka z dnia 11.01.2019r. - sprawozdanie z badafh nr 16284/19/GDY z dnia 24.01.2019r.
(data wplywu 08.03.2019r.) - SUW Ostrowite, kran poboru wody uzdatnionej

e probka z dnia 14.05.2019r. - sprawozdanie z badan nr 223924/19/GDY z dnia 27.05.2019r.




(data wptywu 29.05.2019r. ) - Wodociag Ostrowite, Szkota Podstawowa w Suchym Debie
probka z dnia 22.08.2019r. - sprawozdanie z badan nr 392344/19/GDY z dnia 29.08.2019r.
(data wptywu 11.09.2019r.) - Wodociagg Ostrowite, Wréblewo 7C

probka z dnia 25.09.2019r. - sprawozdanie z badan nr 456729/19/GDY z dnia 30.09.2019r.
(data wptywu 01.10.2019r.) - Steblewo, sklep spozywczy, zaplecze, kran

prébka z dnia 25.09.2019r. - sprawozdanie z badan nr 456732/19/GDY z dnia 30.09.2019r.
(data wptywu 01.10.2019r.) - Wréblewo 7c, budynek, kran czerpalny

probka z dnia 25.09.2019r. - sprawozdanie z badan nr 456731/19/GDY z dnia 30.09.2019r.
(data wplywu 01.10.2019r.) - Suchy Dab, ul. Sportowa 1, Szkota Podstawowa, kuchnia, kran
probka z dnia 25.09.2019r. - sprawozdanie z badan nr 456730/19/GDY z dnia 30.09.2019r.
(data wpltywu 01.10.2019r.) - SUW Ostrowite, kran na tyle stacji

prébka z dnia 15.11.2019r. - sprawozdanie z badan nr 554240/19/GDY z dnia 30.11.2019r.
(data wptywu 12.12.2019r.) - Wodociag Ostrowite, sklep spozywczy w Steblewie

prébka z dnia 15.11.2019r. - sprawozdanie z badan nr 554430/19/GDY z dnia 02.12.2019r.
(data wptywu 12.12.2019r.) - Wodociag Ostrowite, Szkota Podstawowa w Suchym Debie

dokonat oceny ogolnej pobranych prébek wody i na podstawie uzyskanych wynikéw jakosci
wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatnos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociggu zbiorowego
zaopatrzenia w wode w m. Ostrowite, gm. Suchy Dab,

2. zgodno$¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej
badaniach laboratoryjnych z wymaganiami okre§lonymi w zalaczniku nr 10
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszezu Gdanskim w oparciu o podjete

i przedstawione czynnosci zwigzane z nadzorem sanitarnym nad jakos$cig wody stwierdza,
co nastgpuje:

analiza probek wody, o ktérych mowa na wstgpie pobranych z wodociaggu zbiorowego
zaopatrzenia ludzi w wode w m. Ostrowite, gm. Suchy Dab wykazata, ze jakos¢ wody,
w badanym zakresie, spetnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017r., poz. 2294).

Oceng o jakosci wody z wyzej wymienionego urzgdzenia wodociggowego Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim wydal celem poinformowania
jednostek samorzadu terytorialnego oraz ludnosci.
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