PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdanskim

Pruszcz Gdanski, dnia 10.01.2019r.
za potwierdzeniem odbioru

HK.4210.30.2019.RC.1

OCENA O JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2018

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim na podstawie art. 4
pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarne;j (tekst jednolity Dz.
U. z 2017r. poz. 1261 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity Dz.
U. z 2018r. poz. 1152 z pézn. zm.) oraz § 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wynikéw badan laboratoryjnych prébek wody pobraiych -
w ramach biezacego nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody z wodociagu zbiorowego
zaopatrzenia w wod¢ w m. Krzywe Kolo gm. Suchy Dab, zaopatrujacego w wode
miejscowosci: Krzywe Kolo, KoZliny, tj.:

e probka nr 264 z dnia 13.03.2018r. - sprawozdanie z badan nr 264/521/18 z dnia 20.03.2018r. oraz
Zatgeznik nr 1 do Sprawozdania z badan Nr 264/521/18 z dna 19.03.2018 (data wplywu: 22.03.2018r.) -
sklep wielobranzowy, 83 - 022 Kozliny 19, gm. Suchy Dab - kurek czerpalny wody na zapleczu sklepu

e prébka nr 1626 z dnia 24.10.2018r. - sprawozdanie z badan nr 1626/521/18 z dnia 29.10.2018r., (data

wpltywu 06.11.2018r.) — Budynek mieszkalny, 83 — 022 Krzywe Kolo 2, gm. Suchy Dab - kurek czerpalny
wody w kuchni

oraz po przeanalizowaniu wynikéw badan probek wody wykonanych w ramach kontroli
wewnetrznej na zlecenie Ecol-Unicon Sp.z 0.0., ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk przez
Laboratorium J. S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczynska 180, 81 — 571 Gdynia:

e probka z dnia 15.01.2018r. - sprawozdanie z badan nr 17839/18/GDY z dnia 23.01.2018r. (data wplywu:
05.03.2018r.) - Budynek mieszkalny - Krzywe Kolo 2

e probka z dnia 15.01.2018r. - sprawozdanie z badar nr 17840/18/GDY z dnia 23.03.2018r. (data wplywu:
05.03.2018r.) - SUW Krzywe Koto, wpds

e prébka z dnia 20.03.2018r. - sprawozdanie z badan nr 121488/18/GDY z dnia 23.03.2018r. (data wplywu:
23.03.2018r.) - Budynek mieszkalny - Krzywe Koto 2, kran w kuchni

e probka z dnia 20.03.2018r. - sprawozdanie z badan nr 121486/18/GDY z dnia 23.03.2018r. (data wplywu:
23.03.2018r.) - ujecie wody - SUW Krzywe Kolo

e probka z dnia 20.03.2018r. - sprawozdanie z badafi nr 121490/18/GDY z dnia 23.03.2018¢. (data wplywu:
23.03.2018r.) - Sklep Wielobranzowy Janina Kolsut, Kozliny 19, kran na zapleczu

e prébka z dnia 20.03.2018r. - sprawozdanie z badan nr 121477/18/GDY z dnia 27.03.2018r. (data wplywu:




28.03.2018r.) - Budynek mieszkalny - Krzywe Koto 2, kran w kuchni

o prébka z dnia 20.03.2018r. - sprawozdanie z badan nr 121476/18/GDY z dnia 27.03.2018r. (data wptywu:
28.03.2018r.) - ujecie wody - SUW Krzywe Kolo

o prébka z dnia 20.03.2018r. - sprawozdanie z badan nr 121478/18/GDY z dnia 27.03.2018r. (data wptywu:
28.03.2018r.) - Sklep Wielobranzowy Janina Kolsut, KoZliny 19, kran na zapleczu

e prébka z dnia 18.06.2018r. - sprawozdanie z badan nr 266449/18/GDY z dnia 26.06.2018r. (data wplywu:
03.07.2018r.) - Krzywe Koto, budynek mieszkalny, kran w kuchni

e probka z dnia 17.08.2018r. - sprawozdanie z badaf nr 366511/18/GDY z dnia 27.08.2018r. (data wplywu:
28.08.2018r.) - KoZliny 19, sklep wielobranzowy, kran na zapleczu

e probka z dnia 16.11.2018r. - sprawozdanie z badaf nr 522797/18/GDY z dnia 04.12.2018r. (data wplywu:
05.12.2018r.) - SUW Krzywe Koto

dokonat oceny ogélnej pobranych probek wody i na podstawie uzyskanych wynikow jakosci
wody w badanym zakresie

stwierdza:
przydatnoé¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociggu w m. Krzywe Kolo,
gm. Suchy Dab,
zgodno$é charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej badaniach
laboratoryjnych z wymaganiami okre$lonymi w zataczniku nr 10 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

UZASADNIENIE

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim w oparciu o podjete
i przedstawione czynnosci zwigzane z nadzorem sanitarnym nad jakoscig wody stwierdza,
co nastgpuje:
analiza probek wody, o ktérych mowa na wstepie pobranych z wodociggu zbiorowego
zaopatrzenia w wode w m. Krzywe Kolo, gm. Suchy Dab wykazata, ze jakos¢ wody,
w badanym zakresie, spetnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
7 dnia 7 grudnia 2017r.r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. 2017r., poz. 2294)
Ocene o jakosci wody z wyzej wymienionego urzadzenia wodociggowego Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim wydat celem poinformowania
jednostek samorzadu terytorialnego oraz ludnosci.

Otrzymuja:

1. Wojt Gminy Suchy Dab
ul. Gdanska 17
83 — 022 Suchy Dab
2.  Starosta Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski.
Ludno§é zaopatrywana z ww. wodociggu — na rece Wojta Gminy Suchy Dab
Ecol -Unicon Sp. z 0. 0.
ul. Rowna 2
80 -067 Gdansk
5. ala



PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszezu Gdanskim
Pruszcz Gdanski, dnia 10.01.2019r.
za potwierdzeniem odbioru

HK.4210.31.2019.RC.1

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
od 30.08.2018r.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim na podstawie
art. 4 pkt. 1 ~ Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z p6ézn. zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7
czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z p6zn. zm.) oraz § 22 Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wynikéw badartaboratoryjuych prébki
wody pobranej w ramach biezgcego nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody z wodociagu
zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wod¢ w m. Ostrowite, gm. Suchy Dab, zaopatrujacego
w wode miejscowosci: Suchy Dab, Ostrowite, Grabiny Zameczek, Wréblewo, Steblewo,
Osice, tj.:

e prébka nr 1625 z dnia 24.10.2018r. - sprawozdanie z badan nr 1625/521/18 z dnia 31.10.2018r.
oraz Zatgcznik nr 1 do Sprawozdania z badan Nr 1625/521/18 z dna 29.10.2018 (data wplywu:
31.10.2018r.) - Szkota Podstawowa, ul. Sportowa 11, 83-022 Suchy Dab — kurek czerpalny
wody w kuchni

oraz po przeanalizowaniu wynikéw badan probek wody wykonanych w ramach kontroli
wewngtrznej na zlecenie firmy Ecol-Unicon Sp. z 0.0., ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk przez
Laboratorium Badan Wody i Gleby Wojewddzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Gdansku, ul. Debinki 4, 80-211 Gdansk:

e probka nr 655/z1 z dnia 27.08.2018r. - sprawozdanie z badan nr 655/522/18 z dnia 30.08.2018r.
(data wptywu: 30.08.2018r) - SUW Ostrowite, 83-022 Ostrowite, gm. Suchy Dab - kurek
czerpalny wody na przewodzie podajagcym wode do sieci

e prébka nr 656/z1 z dnia 27.08.2018r. - sprawozdanie z badan nr 656/522/18 z dnia 30.08.2018r.
(data wptywu: 30.08.2018r.) - Szkota Podstawowa, ul. Sportowa 11, 83-022 Suchy Dab - kurek
czerpalny wody w kuchni

e probka nr 657/z1 z dnia 27.08.2018r. - sprawozdanie z badan nr 657/522/18 z dnia 30.08.2018r.
(data wplywu: 30.08.2018r.) - Sklep Spozywczy, 83-022 Steblewo 3, gm. Suchy Dab - kurek
czerplany wody na zapleczu sklepu




e probka nr 658/z1 z dnia 27.08.2018r. - sprawozdanie z badan nr 658/522/18 z dnia 30.08.2018r.
(data wptywu: 30.08.2018r.) - Budynek mieszkalny, 83-022 Wréblewo 17, gm. Suchy Dab -
kurek czerpalny wody w kuchni

oraz Laboratorium J. S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczynska 180, 81 — 571 Gdynia:
e probka z dnia 16.11.2018r. - sprawozdanie z badaf nr 522784/18/GDY z dnia 26.11.2018r.
(data wptywu 05.12.2018r.) - Wodocigg Ostrowite, sklep spozywcezy w Steblewie

e prébka z dnia 16.11.2018r. - sprawozdanie z badan nr 522796/18/GDY z dnia 04.12.2018r.
(data wpltywu 05.12.2018r.) - SUW Ostrowite, wpds

dokonat oceny ogélnej pobranych prébek wody i na podstawie uzyskanych wynikow jakosci
wody w badanym zakresie

stwierdza:
1. przydatno$¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociggu zbiorowego

zaopatrzenia w wode w m. Ostrowite, gm. Suchy Dab,

2. zgodno$é charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej
badaniach laboratoryjnych z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku nr 10
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim w oparciu o podjete
i przedstawione czynnosci zwigzane z nadzorem sanitarnym nad jakoscia wody stwierdza,
co nastepuje: '
analiza probek wody, o ktérych mowa na wstgpie pobranych z wodociggu zbiorowego
zaopatrzenia ludzi w wode w m. Ostrowite, gm. Suchy Dgb wykazata, ze jakos¢ wody,
w badanym zakresie, spetnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017r., poz. 2294).
Ocene o jakosci wody z wyzej wymienionego urzadzenia wodociggowego Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim wydal celem poinformowania

jednostek samorzadu terytorialnego oraz ludnosci.

Otrzymuja:
1.  W6jt Gminy Suchy Dab (o St Nk
ul. Gdanska 17 dr inZ. Dominika MUCI
83 — 022 Suchy Dab
2. Starosta Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski
3. Ludnosé zaopatrywana z ww. wodociagu — na rgce Wajta Gminy Suchy Dab
@ Ecol - Unicon Sp. z 0. 0.
ul. Réwna 2, 80 -067 Gdansk
5. ala



