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Laboratorium Wody i Sciekéw ZWiK Sp. z o.0.

m B 83-110 Tczew ul. Czatkowska 8
ﬁ-“—_.:_:zg% tel. 58 530 52 55

SPRAWOZDANIE Z BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO WODY 775/K2/2020
Data wystawienia sprawozdania: 26.10.2020r.

Klient (nazwa/adres): ECOL-UNICON Sp. z 0.0.
80-067 Gdarisk, ul. Réwna 2

Cel badania: badania technologiczne

Miejsce pobrania prébki: SUW Lubiszewo

Punkt pobrania prébki: kran do pobierania prébek wody uzdatnionej
Obiekt badany: probka weody uzdatnionej

Data/godzina pobrania prébki: 22.10.2020 r. godz. 10:00

Sposéb pobrania prébki: recznie

Rodzaj prébki: jednorazowa

Prébkobiorca: zleceniodawca /Piotr Banach/

Probka pobrana zgodnie z: prébkobiorca posiada zagwiadczenie nr 16/2019 ukoriczenia szkolenia dot. pobierania probek wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi wydane przez PPIS w Tczewie

W przypadku, gdy badana prébka zostata pobrana ilub dostarczona przez Zleceniodawee, opis migjsca pobrania probki sporzadzono na podstawie informacji
uzyskanych od Zleceniodawey. Laboraterium nie ponosi edpowiedzialnoscei za wiarygodno$é tego opisu.

Data dostarczenia do laboratorium Data rozpoczecia badania Data zakoriczenia badania

22.10.2020r. 22.10.2020 r. 25.10.2020 r.

Stan dostarczonej prébki: prawidiowy

Numer prébki: 968

. . i Wartosé
Lp. Nazwa oznaczenia Metoda oznaczenia Jednostka Wynik parametryczna=
; . 1 0

1. | Bakterie grupy coli PN-EN SO 9308-2:2014-06 z NPL/100ml (0.0 3.7y 0

2. | Escherichia coli : PN-EN ISO 9308-2:2014-06 z NPL/100ml ©0.0: 307),** 0

3. | Enterokoki PN-EN 1SO 7899-2:2004 Zz jtk/100ml 0 0

i Ogélna liczba mikroorganizmow PN-EN 1SO 6222-2004 ¥ it/ 23 bez nieprawidiowych

" | w22°Ct 20°C/72h : i zmian )

Odstepstwa: brak

Z - metoda zatwierdzona przez PPIS w Tczewie /Decyzia HKw.NS.0940.2.19 z dniz 20.12.2019 ./
NPL — najbardziej prawdopodobna liczba;
itk — jednostek tworzacych kolonie;
** wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dniz 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. 2017 Poz,2294)
™™ niepewno$¢ - géma i doina granica przedziatu ufnosci na poziomie prawdopodobierisiwa okolo 95% odczytana z tablic NPL. Uwzglednia wytgcznie
niepewnos¢ analizy.
'~ Zaleca sie, aby ogina liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100 jtk/T mi w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,
200 jtk/T mi w kranie konsumenta.
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Wyniki dotycza wyigcznie badanego obiektu. Raport z badar bez zgody laboratorium nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w cafosci.
Klient ma prawo do zlozenia skargi. Informacje na temat sposobu rozpatrywania skargi/reklamaciji dostepne sa w laboratorium i na stronie v zwik iczew ol
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